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Линии давлений в подающем и обратном

трубопроводах тепловой сети при увеличении

располагаемого напора на выходе из

котельной.

     Расчетный график давлений в тепловых

        сетях от котельной по ул.Лесная,2 на 

     расчетный срок. Температурный график

                     95  - 70  С. Вариант Б.

о        о

     Расчетный график давлений в тепловых

        сетях от котельной по ул.Лесная,2 на 

     расчетный срок. Температурный график

                     95  - 70  С. Вариант А.
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