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К-44

К-53

У-128

К-51/1

К-51/2

К-55а К-55

К-56 ТК-1

ТК-2

ТК-6

ТК-8

ТК-8/1

У-144

К-57

К-83

У-145

У-146

К-83а

К-58а

К-59

К-4

У-7

А

У-54

У-97

Уз-1

К-25а

К-25б

К-135

У-125

У-116

ТК-3

У-131

У-132

У-133

У-147

К-84

240

241

198,55

50

30

7,38

134,5

80

30

5,38

К-59а

К-65

70

Начало тепловых сетей от котельной на листе 1.

Продолжение тепловых сетей на листе 1а.

 Изм.  Кол.уч Лист №док.Подпись  Дата

ГИП             Плессо

Зав.гр.         Анфимова

Исполн.       Газарова

Стадия     Лист        Листов

      с             3

Проектный институт

        г.Иваново

4221 - СХТГ

г.Суздаль Владимирской области.

Гипрокоммунэнерго

      Схема

теплоснабжения.

 Расчетная схема

 тепловых сетей

                  (на перспективу).

 Изм.  Кол.уч Лист №док.Подпись  Дата

ГИП             Плессо

Зав.гр.         Анфимова

Исполн.       Газарова

Стадия     Лист        Листов

      с             3а

Проектный институт

        г.Иваново

4221 - СХТГ

г.Суздаль Владимирской области.

Гипрокоммунэнерго

      Схема

теплоснабжения.

 Расчетная схема

 тепловых сетей

                    (на перспективу).

Условные обозначения

17,8                            -        Расчетный расход тепла, тыс.ккал/ч.

50                             -        Условный диаметр трубопроводов, мм

25                             -         Длина расчетного участка, м

 76

0,71                            -        Расчетный расход воды, т/ч.

76                           -        Номер расчетного участка

Условные обозначения

76,0                            -        Расчетный расход тепла, тыс.ккал/ч.

25                             -        Условный диаметр трубопроводов, мм

30                             -         Длина расчетного участка, м

43

Существующие тепловые сети.

1,69                            -        Расчетный расход воды, т/ч.

43                          -          Номер расчетного участка

Условные обозначения

76,0                            -        Расчетный расход тепла, тыс.ккал/ч.

25                             -        Условный диаметр трубопроводов, мм

30                             -         Длина расчетного участка, м

43

Существующие тепловые сети.

1,69                            -        Расчетный расход воды, т/ч.

43                          -          Номер расчетного участка

КОТЕЛЬНАЯ

 3,19

70

25

79,7

70

53

4,23

50

15,5

105,7

10,00

70

58

249,9

100

 90

 9,42

80

20

235,4

19,42

200

93,5

485,3

 4,32

100

87,5

107,8

2,20

50

62,5

54,9

 7,30

100

76,5

182,4

34,21

200

32

854,7

10,47

100

72,5

261,6

 8,01

80

20

200,1

2,12

22,5

50

   52,9

3,05

76,2

 9,42

235,4

 6,24

155,9

 0,46

11,4

 0,25

 6,3

 Расчетная схема тепловых сетей отопления.

КОТЕЛЬНАЯ

0,58

25

15,5

34,6

0,64

32

87,5

38,4

 0,32

25

62,5

19,2

1,22

40

32

73,0

0,32

22,5

 25

   19,2

 Расчетная схема тепловых сетей горячего водоснабжения.

 Изм.  Кол.уч Лист №док.Подпись  Дата

ГИП             Плессо

Зав.гр.         Анфимова

Исполн.       Анфимова

Стадия     Лист        Листов

     С              5

ОАО Проектный институт

        г.Иваново

4432 - СхТГ

г.Суздаль Владимирской области.

Гипрокоммунэнерго

      Схема

теплоснабжения

   Расчетная схема тепловых

       сетей от котельной по

           Существующее положение и 

Условные обозначения

 19,2

 25                              -        Условный диаметр трубопроводов, мм

22,5                             -       Длина расчетного участка, м

  6

0,32                            -        Расчетный расход воды, т/ч.

  6                          -          Номер расчетного участка

 5

 3

 4

  7

  9

  8

  1

 6

13

 10

12

 3

  2

  1

  4

 6

на период до 2021 года.

             ул.Колхозная,1.

  2

 11

К-34

КОТЕЛЬНАЯ

0,58

72,5

 25

   34,6

 5

  К1

  К2

  К3

  К5  К4

  К1

  К2

  К3

75,56

50

0,27

 8,61

20

75,56

75,56

2,57

84,17

150

37

18,67

622,33

146,3

4,18

60

153,86

4,73

31,0

0,94

74,51

2,17

64,1

1,83

154,24

4,85

49,8

1,42

12,67

425,85

20

50

0,68

23,8

 75

44,92

1,34

0,94

33,0

100

150

25,33

 847,9

 25

300

0,63

20,47

10,32

350,76

 50

80

6,55

229,4

176

177

178

180

1,86

65,0

101,26

3,71

19,9

0,57

1,20

38,40

1,21

36,36

250

3,66

116,15

У-133

29,59

1,81

22,22

0,69

12,07

0,34

330,3

 9,43

57,74

1,75

23,54

0,73

48,77

1,43

52,59

1,57

 17,37

0,52

  27,7

0,85

  46,4

1,33

21,25

0,62 0,59

20,23

3,13

106,91

12,89

449,62

3,69

129,2

 40,0

1,14

36,3

2,69

  87,3

4,04

139,03

84,17

1,13

 39,4

  0,56

 19,6

1,00

32,99

  0,62

 21,11

3,25

113,6

5,25

165,8

3,54

115,64

2,88

  92,81

1,96

  62,53

2,82

  90,81

2,79

  90,67

2,95

  94,42

3,24

100,15

2,92

  93,49

0,97

  32,57

211,08

120

300

 7013,48

2

211,08

27

250

 7013,48

1

 35

ОАО Проектный институт

4432 - СхТГ

      Схема

теплоснабжения

на период до 2021 года.

К-131

 69

302

303

306 305

309

307

308

304

306 305

309

251

                                 -        Абонент тепловой сети и его номер по таблице 5.

 Тепловые сети.

306

                                 -        Абонент тепловой сети и его номер по таблице 1.

 Тепловые сети.
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150

210

150

60

165

174

175

173

392,5

15,72

100

235

30

50

3,03

75,56

150

80

125

80

125

150

170

171

172

140

80

14,86

371,23

70

70

2,83

70,88

 75

150

43,13

1077,3

179

181

30

70

2,49

62,14

60

48,45

1210,32

193

190

186

194

187

191

192

5,04

 125,9

50

70

14,09

352,23

50

50

8,53

213,2

189

50

50

4,24

105,85

185

182

183

184

209

135

80

3,96

99,10

75

50

80

100

40

100

3,05

76,3

685,73

27,44

100

40

  2891,51

116,56

290

211

213

215

197

198

18,99

0,75

100

40

15

50

1,44

35,86

60

250

107,81

2672,56

30

54,85

2,19

100

291

225

224

81,28

3,24

100

50

229

228

301

227

2,0

80

14,86

371,42

40,4

1,62

50

15

452,7

18,1

100

50

41,12

1,65

50

100

289

240

237

230

218

217

10

50

 4,06

101,36

50

100

3,68

91,47

110

100

27,46

685,93

1,64

 41,48

29,10

125

75

199

200

203

202

196

195

201

204

207

206

208

577,75

23,12

125

120

140

100

7,53

189,22

205

90

150

30,65

766,97

25

75,94

3,03

50

40

50

3,04

75,54

120

150

36,72

918,45

1658,97

150

30

67,63

145

150

1691,54

232

233

246

244

80

100

1,36

34,29

150

250

77,35

1910,86

3,11

77,92

55

50

252

253

251

249

70

80

1,66

41,39

40

70

2,99

 74,76

150

17055

29,59

2,08

50

30

50

100

4,65

116,15200

25

50

0,71

255

200

6,73

145,74

17,8

250

200

7,44

163,54

75

200

12,29

284,7

260

262

288

4,85

121,16

298

140

200

61,95

1548,24

90

150

32,80

819,61

17,05

425,85

60

150

30

50

1,35

33,7

20

50

0,40

9,9

70

80

0,26

6,6

275

277

276

273

274

272

267

269

270

271

280

278

61,5

2,46

80

100

200,11

8,01

100

60

404,15

16,18

150

70

21,7

0,87

50

80

146,3

5,85

80

28

62,6

100

393,76

15,75

100

70

208,9

8,35

100

70

694,93

27,8

150

145

150

20

66,0

2,64

80

70

281

282

405,35

16,21

283

622,33

145

150

24,9

284

0,78

30

50

19,4

150

82

0,78

19,4

50

1945,15

78,71

250

520

727,41

2792,41

80

250

112,60

300

125

3653,54

147,05

110

300

200

4863,86

195,50

300

110

213,83

300

195

5321,94

66,32

22

 70

21

20

 68

 67

19

 65

 64

 63

 62

 66

 57

 58

 59

 61

 60

 73

 74

18

 55

11 12

 56

20

 76

13

14

 77

77а

15

17

16

10

 53

 48

 9

 50

 47

 46

 51

 52

 49

 45

 44

 43

 42

 53

 41

 8

 7

 40

 6

 38

 39

 5

 34

 23

 24

 26

 27

 32

 28

 29

 30

 31

 33

 36

 80

 81

 79

 78

 4

3

 82

 83

 84

 89

 88

 85

 87

 86

50

50

37

100

20

100

50

15

2,50

К-37

К-39

ТУ

У-118

У-119

У-137

К-136

К-134/1

К-134

К-132 К-130

К-40

К-41

К-43

К-44

К-53

У-128

К-51/1

К-51/2

К-55

К-56 ТК-1

ТК-2

ТК-6

ТК-8

ТК-8/1

У-144

К-57

К-83

У-145

У-146

К-83а

К-58а

К-59

К-135

У-125

У-116

У-147

К-84

 71

 72

191,55

50

30

7,66

213,8

80

30

8,55

К-59а

К-65

70

 Изм.  Кол.уч Лист №док.Подпись  Дата

ГИП             Плессо

Зав.гр.         Анфимова

Исполн.       Анфимова

Стадия     Лист        Листов

      С            4 

        г.Иваново

г.Суздаль Владимирской области.

Гипрокоммунэнерго

Условные обозначения

17,8                            -        Расчетный расход тепла, тыс.ккал/ч.

50                             -        Условный диаметр трубопроводов, мм

25                             -         Длина расчетного участка, м

 76

0,71                            -        Расчетный расход воды, т/ч.

76                           -        Номер расчетного участка

К-34

КОТЕЛЬНАЯ

3,03

75,56

50

0,35

 8,61

20

3,03

75,56

3,03

75,56

3,38

84,17

150

37

24,9

622,33

146,3

5,85

60

153,86

6,16

31,0

1,24

74,51

2,99

64,1

2,56

154,24

6,18

49,8

1,99

17,05

425,85

20

50

0,95

23,8

 75

44,92

1,79

1,32

33,0

100

150

33,96

 847,9

 25

300

0,82

20,47

14,04

350,76

 50

80

9,17

229,4

176

177

178

180

2,60

65,0

101,26

4,05

19,9

0,80

1,53

38,40

1,46

36,36

250

4,65

116,15

У-133

29,59

2,08

22,22

0,89

12,07

0,47

330,3

13,21

57,74

2,30

23,54

0,94

48,77

1,96

52,59

2,10

 17,37

 0,70

  27,7

1,12

  46,4

 1,86

21,25

0,84

0,80

20,23

 4,29

106,91

17,98

449,62

5,17

129,2

 1,60

 40,0

1,45

36,3

  3,49

  87,3

  5,56

139,03

3,38

84,17

1,58

 39,4

  0,78

 19,6

1,33

32,99

  0,86

 21,11

4,54

113,6

 6,63

165,8

4,63

115,64

3,71

  92,81 2,50

  62,53

3,63

  90,81

3,62

  90,67

3,78

  94,42

4,00

100,15

3,73

  93,49

1,31

  32,57

281,46

120

300

 7013,48

2

281,46

27

250

 7013,48

1
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ОАО Проектный институт

4432 - СхТГ

      Схема

теплоснабжения

на период до 2021 года.

К-131

 69

251                                 -        Абонент тепловой сети и его номер по таблице 1.

 Тепловые сети.
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2,30

2,30

2,30

2,57

1,14

          Температурный график 105  - 70  С. 

           Расчетная схема тепловых сетей от

                    котельной по ул.Лесная,2 

                         на расчетный срок.

   Расчетная схема тепловых

       сетей от котельной по

             ул.Лесная, 2.

            Существующее положение.

150

210

150

60

165

174

175

173

392,5

9,60

100

235

30
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1,89

75,56

150

80

125

80
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171

172
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8,77
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30
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1210,32
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8,43

352,23
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2,38
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183
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135
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40
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  2891,51
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290

211
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35,86
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66,33

2672,56

30

54,85

1,40
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291

225
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81,28

2,07
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50
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228

301

227

2,0
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 8,28

371,42
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204

207
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577,75

14,86
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100

4,69

189,22

205

90

150

19,55

766,97

25

75,94

2,01

50

40

50

2,00

75,54
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150

23,56

918,45

1658,97

150

30

43,79

145

150

1691,54

232

233

246

244

80

100

0,85

34,29

150

250

48,70

1910,86

1,81

77,92

55

50

252

253

251

249

70

80

1,03

41,39

40

70

2,08

 74,76

150

17055

29,59

1,66

50

30

50

100

3,11

116,15200

25

50

0,42

255

200

4,77

145,74

17,8

250

200

5,19

163,54

75

200

9,15

284,7

260

262

288

3,96

121,16

298

140

200

37,74

1548,24

90

150

20,15

819,61

10,25

425,85

60

150

30

50

0,75

33,7

20

50

0,22

9,9

70

80

0,15

6,6

275

277

276

273

274

272

267

269

270

271

280

278

61,5

1,37

80

100

200,11

4,51

100

60

404,15

 9,74

150

70

21,7

0,51

50

80

146,3

3,25

80

28

62,6

100

393,76

9,90

100

70

208,9

5,25

100

70

694,93

16,84

150

145

150

20

66,0

1,47

80

70

281

282

405,35

 9,41

283

622,33

145

150

284

0,43

30

50

19,4

150

82

0,43

19,4

50

1945,15

49,55

250

520

727,41

2792,41

80

250

69,17

300

125

3653,54

 88,72

110

300

200

4863,86

117,27

300

110

128,08

300

195

5321,94

43,01

22

 70

21

20

 68

 67

19

 65

 64

 63

 62

 66

 57

 58

 59

 61

 60

 73

 74

18

 55

11 12

 56

20

 76

13

14

 77

77а

15

17

16

10

 53

 48

 9

 50

 47

 46

 51

 52

 49

 45

 44

 43

 42

 53

 41

 8

 7

 40

 6

 38

 39

 5

 34

 23

 24

 26

 27

 32

 28

 29

 30

 31

 33

 36

 80

 81

 79

 78

 4 3

 82

 83

 84

 89

 88

 85

 87

 86

50

50

37

100

20

100

50

15

2,00

К-37

К-39

ТУ

У-118

У-119

У-137

К-136

К-134/1

К-134

К-132 К-130

К-40

К-41

К-43

К-44

К-53

У-128

К-51/1

К-51/2

К-55

К-56

ТК-1

ТК-2 ТК-6

ТК-8

ТК-8/1

У-144

К-57

К-83

У-145

У-146

К-83а

К-58а

К-59

К-135

У-125

У-116

У-147

К-84

 71

 72

191,55

50

30

4,66

213,8

80

30

4,75

К-59а

К-65

70

 Изм.  Кол.уч Лист №док.Подпись  Дата

ГИП             Плессо

Зав.гр.         Анфимова

Исполн.       Анфимова

Стадия     Лист        Листов

      С            12 

        г.Иваново

г.Суздаль Владимирской области.

Гипрокоммунэнерго

Условные обозначения

17,8                            -        Расчетный расход тепла, тыс.ккал/ч.

50                             -        Условный диаметр трубопроводов, мм

25                             -         Длина расчетного участка, м

 76

0,71                            -        Расчетный расход воды, т/ч.

76                           -        Номер расчетного участка

К-34

КОТЕЛЬНАЯ

75,56

50

0,22

 8,61

20

75,56

75,56

2,11

84,17

150

37

15,22

622,33

146,3

3,25

60

153,86

3,93

31,0

0,72

74,51

1,72

64,1

1,42

154,24

4,12

49,8

1,11

10,25

425,85

20

50

0,53

23,8

 75

44,92

1,08

0,73

33,0

100

150

20,48

 847,9

 25

300

0,52

20,47

8,25

350,76

 50

80

5,09

229,4

176

177

178

180

1,44

65,0

101,26

3,52

19,9

0,44

1,01

38,40

1,07

36,36

250

3,11

116,15

У-133

29,59

1,66

22,22

0,58

12,07

0,27

330,3

7,34

57,74

1,45

23,54

0,62

48,77

1,13

52,59

1,28

 17,37

0,41

  27,7

0,70

  46,4

1,03

21,25

0,50

0,48

20,23

2,49

106,91

10,06

449,62

2,87

129,2

 40,0

0,96

36,3

2,25

  87,3

3,20

139,03

84,17

0,87

 39,4

 0,43

 19,6

0,82

32,99

  0,48

 21,11

 2,52

113,6

4,48

165,8

2,93

115,64

2,41

  92,81 1,66

  62,53

2,37

  90,81

2,32

  90,67

2,48

  94,42

2,81

100,15

2,47

  93,49

0,78

  32,57

171,87

120

300

 7013,48

2

171,87

27

250

 7013,48

1
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4432 - СхТГ

      Схема

теплоснабжения

на период до 2021 года.

К-131

 69

251

                                 -        Абонент тепловой сети и его номер по таблице 5.

 Тепловые сети.
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1,89

1,89

1,89

2,11

0,89

          Температурный график 115  - 70  С. 

           Расчетная схема тепловых сетей от

                    котельной по ул.Лесная,2 

                         на расчетный срок.

15,22

15,22

150

210

150

60

165

174

175

173

392,5

15,72

100

235

30

50

3,03

75,56

150

80

125

80

125

150

170

171

172

140

80/

14,86

371,23

70

70

2,83

70,88

 75

150

43,13

1077,3

179

181

30

70

2,49

62,14

60

48,45

1210,32

193

190

186

194

187

191

192

5,04

 125,9

50

70

14,09

352,23

50

50/

8,53

213,2

189

50

50

4,24

105,85

185

182

183

184

209

135

80

3,96

99,10

75

50

80

100

40

100

3,05

76,3

685,73

27,44

100

40

  2891,51

116,56

290

211

213

215

197

198

18,99

0,75

100

40 15

50

1,44

35,86

60

250

107,81

2672,56

30

54,85

2,19

100

291

225

224

81,28

3,24

100

50

229

228

301

227

2,0

80

14,86

371,42

40,4

1,62

50

15

452,7

18,1

100

50

41,12

1,65

50

100

289

240

237

230

218

217

10

50

 4,06

101,36

50

100

3,68

91,47

110

100/

27,46

685,93

1,64

 41,48

29,10

125

75

199

200

203

202

196

195

201

204

207

206

208

577,75

23,12

125

120

140

100

7,53

189,22

205

90

150

30,65

766,97

25

75,94

3,03

50

40

50

3,04

75,54

120

150

36,72

918,45

1658,97

150

30

67,63

145

150

1691,54

232

233

246

244

80

100

1,36

34,29

150

250

77,35

1910,86

3,11

77,92

55

50

252

253

251

249

70

80

1,66

41,39

40

70

2,99

 74,76

150

170

55

29,59

2,08

50

30

50

100

4,65

116,15200

25

50

0,71

255

200

6,73

145,74

17,8

250

200

7,44

163,54

75

200

12,29

284,7

260

262

288

4,85

121,16

298

140

200

61,95

1548,24

90

150

32,80

819,61

17,05

425,85

60

150

30

50

1,35

33,7

20

50

0,40

9,9

70

80

0,26

6,6

275

277

276

273

274

272

267

269

270

271

280

278

61,5

2,46

80

100

200,11

8,01

100

60

404,15

16,18

150

70

21,7

0,87

50

80

146,3

5,85

80

28

62,6

100

393,76

15,75

100/

70

208,9

8,35

100

70

694,93

27,8

150/

145

150

20

66,0

2,64

80

70

281

282

405,35

16,21

283

622,33

145

150/

24,9

284

0,78

30

50

19,4

150

82

0,78

19,4

50

1945,15

78,71

250

520

727,41

2792,41

80

250

112,60

300

125

3653,54

147,05

110

300

200

4863,86

195,50

300

110

213,83

300

195

5321,94

66,32

22

 70

21

20

 68

 67

19

 65

 64

 63

 62

 66

 57

 58

 59

 61

 60

 73

 74

18

 55

11 12

 56

20

 76

13 14

 77

77а

15

17

16

10

 53

 48

 9

 50

 47

 46

 51

 52

 49

 45

 44

 43

 42

 53

 41

 8

 7

 40

 6

 38

 39

 5

 34

 23 24

 26

 27

 32

 28

 29

 30

 31

 33

 36

 80

 81

 79

 78

 4

3

 82

 83

 84

 89

 88

 85

 87

 86

50/

50

37

100

20

100

50

15

2,50

К-37

К-39

ТУ

У-118

У-119

У-137

К-136

К-134/1

К-134

К-132 К-130

К-40

К-41

К-43

К-44

К-53

У-128

К-51/1

К-51/2

К-55

К-56 ТК-1

ТК-2 ТК-6

ТК-8

ТК-8/1

У-144

К-57

К-83

У-145

У-146

К-83а

К-58а

К-59

К-135

У-125

У-116

У-147

К-84

 71

 72

191,55

50/

30

7,66

213,8

80/

30

8,55

К-59а

К-65

70

 Изм.  Кол.уч Лист №док.Подпись  Дата

ГИП             Плессо

Зав.гр.         Анфимова

Исполн.       Анфимова

Стадия     Лист        Листов

      С            19

        г.Иваново

г.Суздаль Владимирской области.

Гипрокоммунэнерго

Условные обозначения

17,8                            -        Расчетный расход тепла, тыс.ккал/ч.

50/                             -        Условный диаметр трубопроводов, мм

25                             -         Длина расчетного участка, м

 76

0,71                            -        Расчетный расход воды, т/ч.

76                           -        Номер расчетного участка

К-34

КОТЕЛЬНАЯ

3,03

75,56

50

0,35

 8,61

20

3,03

75,56

3,03

75,56

3,38

84,17

150/

37

24,9

622,33

146,3

5,85

60

153,86

6,16

31,0

1,24

74,51

2,99

64,1

2,56

154,24

6,18

49,8

1,99

17,05

425,85

20

50

0,95

23,8

 75

44,92

1,79

1,32

33,0

100

150

33,96

 847,9

 25

300

0,82

20,47

14,04

350,76

 50

80

9,17

229,4

176

177

178

180

2,60

65,0

101,26

4,05

19,9

0,80

1,53

38,40

1,46

36,36

250

4,65

116,15

У-133

29,59

2,08

22,22

0,89

12,07

0,47

330,3

13,21

57,74

2,30

23,54

0,94

48,77

1,96

52,59

2,10

 17,37

 0,70

  27,7

1,12

  46,4

 1,86

21,25

0,84 0,80

20,23

 4,29

106,91

17,98

449,62

5,17

129,2

 1,60

 40,0

1,45

36,3

  3,49

  87,3

  5,56

139,03

3,38

84,17

1,58

 39,4

  0,78

 19,6

1,33

32,99

  0,86

 21,11

4,54

113,6

 6,63

165,8

4,63

115,64

3,71

  92,81

2,50

  62,53

3,63

  90,81

3,62

  90,67

3,78

  94,42

4,00

100,15

3,73

  93,49

1,31

  32,57

281,46

120

300

 7013,48

2

281,46

27

250

 7013,48

1
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4432 - СхТГ

      Схема

теплоснабжения

на период до 2021 года.

К-131

 69

251

                                 -        Абонент тепловой сети и его номер по таблице 1.

 Тепловые сети существующие сохраняемые.
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          Температурный график  95  - 70  С. 

           Расчетная схема тепловых сетей от

                    котельной по ул.Лесная,2 

                         на расчетный срок.

 Тепловые сети, подлежащие реконструкции.

100

200

200

100

200

150 200

125

70

70

100

 70

Участки тепловых сетей,подлежащие реконструкции.

Номер

  участка

Существующий 

диаметр, мм

 Расчетный

диаметр, мм

Длина

участка, м

 19, 20, 20б              150                     200               327

      20а,                    100                     200               122

       62                      100                     150                70

      34, 72                   80                     100               170

         71                      50                     100                30

     80, 81                    50                       70               100

           Итого                                                             929

       45                      100                     125               110

Перемычка между тепловыми сетями от Центральной котельной и

     котельной по ул.Лесная,6

          2Ду300

Перемычка между тепловыми сетями от Центральной котельной и

     котельной по ул.Лесная,6

          2Ду300

          Температурный график  95  - 70  С. 

Перемычка между тепловыми сетями от Центральной котельной и

     котельной по ул.Лесная,6

          2Ду300

расчетный срок.

          Температурный график  95  - 70  С. 

Перемычка между тепловыми сетями от Центральной котельной и

     котельной по ул.Лесная,6

          2Ду300

                      Вариант А.

150

210

150

60

165

174

175

173

392,5

15,72

100

235

30

50

3,03

75,56

150

80

125

80
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150

170

171

172
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80

14,86

371,23

70
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2,83

70,88

 75

150

43,13

1077,3
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30

70

2,49

62,14
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48,45

1210,32

193
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186

194

187

191

192

5,04

 125,9

50

70

14,09

352,23

50

50

8,53

213,2

189

50

50

4,24

105,85

185

182

183

184

209

135

80

3,96

99,10

75

50

80

100

40

100

3,05

76,3

685,73

27,44

100

40

  2891,51

116,56

290

211

213

215

197

198

18,99

0,75

100

40

15

50

1,44

35,86

60

250

107,81

2672,56

30

54,85

2,19

100

291

225

224

81,28

3,24

100

50

229

228

301

227

2,0

80

14,86

371,42

40,4

1,62

50

15

452,7

18,1

100

50

41,12

1,65

50

100

289

240

237

230

218

217

10

50

 4,06

101,36

50

100

3,68

91,47

110

100

27,46

685,93

1,64

 41,48

29,10

125

75

199

200

203

202

196

195

201

204

207

206

208

577,75

23,12

125

120

140

100

7,53

189,22

205

90

150

30,65

766,97

25

75,94

3,03

50

40

50

3,04

75,54

120

150

36,72

918,45

1658,97

150

30

67,63

145

150

1691,54

232

233

246

244

80

100

1,36

34,29

150

250

77,35

1910,86

3,11

77,92

55

50

252

253

251

249

70

80

1,66

41,39

40

70

2,99

 74,76

150

17055

29,59

2,08

50

30

50

100

4,65

116,15200

25

50

0,71

255

200

6,73

145,74

17,8

250

200

7,44

163,54

75

200

12,29

284,7

260

262

288

4,85

121,16

298

140

200

61,95

1548,24

90

150

32,80

819,61

17,05

425,85

60

150

30

50

1,35

33,7

20

50

0,40

9,9

70

80

0,26

6,6

275

277

276

273

274

272

267

269
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271

280

278

61,5

2,46

80

100

200,11

8,01

100

60

404,15

16,18

150

70

21,7

0,87

50
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146,3

5,85
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28

62,6

100

393,76

15,75
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70

208,9

8,35

100

70

694,93

27,8

150

145

150
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2,64

80
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282

405,35

16,21

283
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145

150

24,9

284
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30

50
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82
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1945,15

78,71
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520

727,41

2792,41

80

250

112,60

300
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3653,54
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300

200

4863,86

195,50

300

110

213,83

300

195

5321,94

66,32
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21

20

 68

 67

19

 65

 64

 63

 62

 66

 57

 58

 59

 61

 60

 73

 74

18

 55

11 12

 56

20

 76

13

14

 77

77а

15

17

16

10

 53

 48

 9

 50

 47

 46

 51

 52

 49

 45

 44

 43

 42

 53

 41

 8

 7

 40

 6

 38

 39

 5

 34

 23

 24

 26

 27

 32

 28

 29

 30

 31

 33

 36

 80

 81

 79

 78

 4

3

 82

 83

 84

 89

 88

 85

 87

 86

50

50

37

100

20

100

50

15

2,50

К-37

К-39

ТУ

У-118

У-119

У-137

К-136

К-134/1

К-134

К-132 К-130

К-40

К-41

К-43

К-44

К-53

У-128

К-51/1

К-51/2

К-55

К-56 ТК-1

ТК-2

ТК-6

ТК-8

ТК-8/1

У-144

К-57

К-83

У-145

У-146

К-83а

К-58а

К-59

К-135

У-125

У-116

У-147

К-84

 71

 72

191,55

50/

30

7,66

213,8

80

30

8,55

К-59а

К-65

70

 Изм.  Кол.уч Лист №док.Подпись  Дата

ГИП             Плессо

Зав.гр.         Анфимова

Исполн.       Анфимова

Стадия     Лист        Листов

      С           20

        г.Иваново

г.Суздаль Владимирской области.

Гипрокоммунэнерго

Условные обозначения

17,8                            -        Расчетный расход тепла, тыс.ккал/ч.

50                             -        Условный диаметр трубопроводов, мм

25                             -         Длина расчетного участка, м

 76

0,71                            -        Расчетный расход воды, т/ч.

76                           -        Номер расчетного участка

К-34

КОТЕЛЬНАЯ

3,03

75,56

50

0,35

 8,61

20

3,03

75,56

3,03

75,56

3,38

84,17

150

37

24,9

622,33

146,3

5,85

60

153,86

6,16

31,0

1,24

74,51

2,99

64,1

2,56

154,24

6,18

49,8

1,99

17,05

425,85

20

50

0,95

23,8

 75

44,92

1,79

1,32

33,0

100

150

33,96

 847,9

 25

300

0,82

20,47

14,04

350,76

 50

80

9,17

229,4

176

177

178

180

2,60

65,0

101,26

4,05

19,9

0,80

1,53

38,40

1,46

36,36

250

4,65

116,15

У-133

29,59

2,08

22,22

0,89

12,07

0,47

330,3

13,21

57,74

2,30

23,54

0,94

48,77

1,96

52,59

2,10

 17,37

 0,70

  27,7

1,12

  46,4

 1,86

21,25

0,84

0,80

20,23

 4,29

106,91

17,98

449,62

5,17

129,2

 1,60

 40,0

1,45

36,3

  3,49

  87,3

  5,56

139,03

3,38

84,17

1,58

 39,4

  0,78

 19,6

1,33

32,99

  0,86

 21,11

4,54

113,6

 6,63

165,8

4,63

115,64

3,71

  92,81 2,50

  62,53

3,63

  90,81

3,62

  90,67

3,78

  94,42

4,00

100,15

3,73

  93,49

1,31

  32,57

281,46

120

300

 7013,48

2

281,46

27

250

 7013,48

1
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4432 - СхТГ

      Схема

теплоснабжения

на период до 2021 года.

К-131

 69

251                                 -        Абонент тепловой сети и его номер по таблице 1.

 Тепловые сети.
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Перемычка между тепловыми сетями от Центральной котельной и

     котельной по ул.Лесная,6

          2Ду300

          Температурный график  95  - 70  С. 

           Расчетная схема тепловых сетей от

                    котельной по ул.Лесная,2 

                         на расчетный срок.

                      Вариант Б.

 Тепловые сети, подлежащие реконструкции.

100

Участок тепловых сетей,подлежащий реконструкции.

Номер

  участка

Существующий 

диаметр, мм

 Расчетный

диаметр, мм

Длина

участка, м

            71                   50                     100                30

      

Вариант Б - Обеспечение необходимых располагаемых напоров 

теплоносителя у потребителей за счет увеличения напора сетевой

воды на выходе из котельной при минимальном объеме работ по

1. Вариант А - обеспечение необходимых располагаемых напоров

    теплоносителя у потребителей за счет реконструкции тепловых

   сетей при сохранении располагаемого напора в тепловых сетях

   на выходе из котельной.

2. Для тепловых сетей, подлежащих реконструкции, в числителе указан 

   существующий диаметр трубопроводов, в знаменателе - расчетный.

реконструкции тепловых сетей.


